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предварительная потребность во всех видах энергоносителей
Вода питьевая.

	Водопотребление


	Холодная вода, м3/сутки
	Горячая вода, м3/сутки
	Всего
м3/сутки

	Санитарнотехнические нужды
	1.500
	0.900
	2.400

	Производственные нужды
	18.000
	12.500
	30.500

	Общий расход
	19.500
	13.400
	32.900


Основные показатели по разделу отопление, вентиляция и кондиционирование.

	Наименование

здания


	Строительный объём, м3
	Период
	Расход тепла, кВт
	Расход холода

кВт

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее

водоснаб.
	Всего
	

	Производство мягких лекарственных средств
	1 350
	Холодный минус 25 оС

Теплый,

+350С
	28
-
	42
11
	-

-
	71
11
	43


Расход тепла для горячего водоснабжения должен быть учтен в проекте тепловой станции.

Годовые расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

	Наименование

здания


	Строительный объём, м3
	Средняя

температ.

отпитель
ного периода, 0С
	Продолж отоительного периода, сут.
	Годовые расходы тепла, Гкал/год
	Примечание

	
	
	
	
	Отоп
ление
	Венти ляция
	Гор. водоснабжение
	Всего
	

	Производство мягких лекарственных средств 
	1 350
	-2,1
	189
	37

	24
	-
	61

	


Основные расчётные показатели по электроснабжению.

	Потребители
	Установленная                  мощность, кВт
	Коэффициент

использования
	Расчетная мощность,

кВт

	Технологическое оборудование

Кондиционирование и холодоснабжение

Технические системы

Освещение
	64
100
24
30
	0,5

0,8

0,75

0,9
	32
80
18
27

	Суммарная мощность


	218
	
	157
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